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obecna lokalizacja 
pomieszczenia agregatu 
sprężonego powietrza

obecna lokalizacja 
pomieszczenia 
agregatu próżni

Tytuł rysunku:

Rzut poziomy - inwentaryzacja

84-300 LĘBORK, ul. Węgrzynowicza 13

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

84- 300 Lębork ul. Węgrzynowicza 13

RZUT POMIESZCZEŃ PIWNICY SZPITALA 
OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

Lokalizacja obiektu:

1

Inwestor:

Tytuł projektu:

Nr rysunku: Data:

1:100 kwiecień 2014

Opracowanie:

Łukasz Garski

Skala:

±0,00

-0,20
20,35

-1,95

Obecne pomieszczenie agregatu próżni

Pomieszczenia przeznaczone na nową 
lokalizację stacji zasilania podtlenu azotu, 
sprężonego powietrza i awaryjne 
rozprężalnia tlenu.

ZAŁĄCZNIK NR 8

obecna lokalizacja 
pomieszczenia 

awaryjnego rozprężania 
tlenu


